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Witaszyczki, dnia 26.05.2020 r.
ZGO/ZP/9/2020

Tresé zapytan oraz wyjasnieni
czace zapiséw Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
w postepowaniu na ,,Zaprojektowanie i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy

minimum 100kWp."”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1843) Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan dotyczacych
zapisbw Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia wraz z  wyjasnieniami.
W przedmiotowym postepowaniu wplynety nastepujace pytania:

Pytanie nr 1:
Jaki jest przekrOJ kabla nlsklego napiecia podanego na zatgczniku Nrl PFU?
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OdpowiedZ:

Zamawiajacy nie posiada wiedzy na temat przekroju tego kabla. Posiada jedynie informacje,
ze jego obcigzenie jest juz maksymalne. Jednoczeénie informujemy, 2e w bezposrednim
sasiedztwie planowanej instalacji zostat doprowadzony kabel YKY 4x240mm, do ktérego
nalezy wpiac budowanag instalacje.

Pytanie nr 2:

Jaka jest moc przytaczeniowa parnstwa sieci?

Odpowied?:
Moc przylaczeniowa naszej sieci to ZMW,
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Pytanie nr 3:

Zgodnie z zatgcznikiem Nrl PFU, instalacja powinna by¢ zamontowana w sekcji Srodkowej
Czy mozna wykorzystaé row
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niez boczng potac dla montazu paneli PV?
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Odpowiedz:

Z

amawiajgcy nie wraza zqody na wykorzystanie potaci bocznei,

Powyzsze pytanie i odpowiedZ stanowi integralna czeéé Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia | jej zatacznikéw. OdpowiedzZ nalezy ujaé w tresci skiadnej
oferty.
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