PWIK PCA

jAROCIN PoLskiE CENTRUM
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie LABORATORIUM ’% :
HADANiA

Cielcza, ul. Gajowka 1
63-200 Jarocin
tel. (62) 747 7317

Sprawozdanie z badan nr SPR/2072/2020

Zleceniodawca Numer zlecenia | Data zlecenia
ZGO Spoétka z 0.0. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu ZL/732/2020 30.07.2020
63-200 Jarocin , Witaszyczki 1a

Prébka nr 244/07/2020 L youle ‘ TN TR T O BT

Prébka pobrana przez Wykonawce

Miejsce pobierania prébki: ZGO PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW TECHNOLOGICZNYCH PT3- scieki przemystowe
Osoba pobierajaca: MN

Stan prébki: Prawidtowy

Rodzaj probki: Srednioproporcjonalna do czasu

Badane medium: Metodyka pobierania: Metoda pobierania: Data i godzina Data przyjecia probki Data rozpoczecia
Scieki PN-ISO 5667-10:1997 Pobieranie usrednione pobrania prébki: do laboratorium: badan:
Akredytowana 30.07.2020 00:00 30.07.2020 30.07.2020
Data zakonczenia
badan:
04.08.2020
Wyniki badan
Oznaczenie Jednostka Wynik Niepewnosé Wartosé Metodyka badawcza Uwagi
pomiaru pomiaru dopuszczalna
Azot amonowy ™ mg/l 1030™ 216 PB 24-LCK 302-304 Wydanie4z N -
dnia 25.09.2011 r.
Azot ogolny mag/l 1506** 361 PB 24-LCK 138-338 Wydanie 5z N -
dnia 21.08.2014 r.
Chlorki mg/l 901 126 PN-ISO 9297: 1994 A -
Fosfor ogdiny™ mg/l 69,0 17,2 PB 24-LCK 348-350 Wydanie 5z A -
dnia 21.08.2014 r.
BZT5 z rozcienczaniem mg/l 7141 1857 PN-EN 1899-1:2002 N -
Zawiesina ogoina mg/l 1520 395 PN-EN 872:2007+Ap1:2007 N -
Substancije ekstrahujgce sig mg/l 2085 730 PB-16 Wydanie 3 z dnia N -
eterem naftowym 15.09.2015 .
pH 6,9 0,1 PN-EN 1SO 10523:2012 A
ChZT mg/l 11540™ 3116 PN-1SO 15705:2005 N -

Uwagi do probki nr 244/07/2020

**Metoda akredytowana, wynik powyzej zakresu akredytacji.

Pomiar pH w 18,6 °C — automatyczna kompensacja temperatury.

Do oznaczenia zawiesiny ogélnej uzyto saczka firmy Macherey-Nagel, seria LOT 190101.

Integralna czescia sprawozdania jest Sprawozdame z badan o/Bodwykonawcy nr 6285/07/2020/F/1/P
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N - badania nieakredytowane,

A - badania akredytowane,

*- Dotyczy Sciekéw oczyszezonych. Metodyka badania inna niz wskazana w majacym zastosowanie przepisie prawa (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi $rédladowe] z dnia
12 lipca 2019 r. (Dziennik Ustaw poz. 1311) w sprawie substancji szczegdélnie szkodliwych dia érodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy speiniac przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
Sciekow, a takie przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych), réwnowaina z metodami referencyjnymi okre$lonymi w wiw Rozporzadzeniu.
Wszystkie dowody réwnowaznosci metod badawczych dostepne s3 w Laboratorium,

Wynik badania podano wraz z niepewnoscia rozszerzona pomiaru U, wspélczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%. Niepewnos¢ dla pomiaréw fizykochemicznych wyliczono zgodnile z
wymaganiami dokumentu EA-04/16,

Wynik podany ze znakiem "<" oznacza, iz jest to wynik ponizej zakresu akredytacji Laboratorium. Wynik ze znakiem ">" oznacza, i2 jest to wynik powy2ej zakresu pomiarowego w zakresie
akredytacji Laboratorium. Dla wynikéw ponizej zakresu akredytacji, Laberatorium nie podaje niepewnosci.

Wartosc dopuszczalng podano zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w badanym zakresie lub decyzjami administracyjnymi jakimi dysponuje Zleceniodawca. W przypadku $ciekéw jest to
Rozporzadzenie Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi $rédiadowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dziennik Ustaw poz. 1311) w sprawi k Ji sz 6inie szkodliwych dia

1

$rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spelnia¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub rosz:'owych do wéd lub do
urzadzer wodnych

Wyniki badari odnosza sig wylacznie do badanej prébki. Sprawozdanie z badari bez pisemne] zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inacze] jak tylko w caloscl. Zleceniodawea ma prawo
do wniesienia skargi na Laboratorium. Zleceniodawca ma prawo do wniesienia reklamacji na wykonang przez Laboratorium usluge w terminie 14 dni od daty otrzymania wynikow badari.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za sposob pobierania prébek dostarczonych przez Zleceniodawce.

LABORATORIUM www.labmaster.pl

Zatacznik nr 22 do PZ - 03 Wydanie 1 z dnia 14.11.2018




A I E e
\\\\\I uf,‘/
JAR’S Rt 'PCA |

W

4 f//;,

[

PoLsuie CENTRUM

AKREDYTACH

JARS S.A.

— LABORATORIA BADAWCZE E e

AJSKI: ” //_—-.\\ =

r . # . - . - . /4 /—\ \\\
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka RS Preyen
FILIA POLUDNIE:

- AB 1095
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 6285/07/2020/F/1/P/1

Zleceniodawea: Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Jarocinie 63-200 Jarocin ul. Cielcza, ul. Gajowka |

Zlecenie Nr: 6285/07/2020

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae) - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowifréwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze
regulowanym prawnie)
(Ar) - metodyka akredytowana, rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
{O) - metodyka akredytowana w zakresie QiB
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
- metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Punkt poboru: 408 ZGO
Przedmiot badania: Scieki
Adres pobrania: 63-200 Jarocin, ZGO
Miejsce pobrania: Przepompownia scickow technologicznych PT3
Rodzaj sciekow: brak danych
Pochodzenie Sciekow: przemystowe
Metoda poboru: brak danych
Data i godzina: 31-07-2020  15:00
Pobranie probek wg:  probki pobrane przez Zleceniodawee - " ezt ety B
Transport prébek: probki dostarczone przez Zleceniodaweg Rkt Probkobiorca JARS nr: 597
Numer probki:  25680/07/20 Ocena prébki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan: — 31-07-2020 Data zakoiczenia badan:  06-08-2020
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§é**
Kadm mg/l {Ac) PN-EN IS0 11885:2009
LK
0.0060 +0,0006
Miedz my/l (Ae) PN-EN 150 11885:2009
LK
0,14 000
Cynk mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009
LK
0,75 0,08
Nikiel mg/l (Ae) PN-EN 1SO 11885:2009
LK =
0,053 A0S
Chrom mg/l (Ae) PN-EN ISO | 1885:2009
LK
0,070 =0,007
Otow my/l (Ac) PN-EN ISO 11885:2009
LK
0,020 £0,003
Rigé ngl (Ae) PN-EN [S0 12846:2012 pkt 7,
LK PN-EN 150 12846:2012/Ap1:2016-07
< 1,0
Strona
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Arsen

mg/1

(Ae) PN-EN 1SO 11885:2009

< 0,050

UWAGI: Ninicjszy dokument w calosei zasigpuje sprawozdanic z badain nr 6285/07 2020/F/2

** - niepewnosc rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpdlczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek)

L

Wyniki odnosza sie wylgcznie do badanych prébek . Niepewnos$¢ wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badar lub zgodno$ci z wyspecyfikowanymi

wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest lo w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byt powielane inaczej, jak tylko w catosci.
W ciaqgu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacii.

[

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Egz.Nr 1: Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan s wydawanc w formic clektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisanc kwalifikowanym podpisem
clektronicznym. W zwiazku z tym wszystkic wydruki, o ile nic sg potwierdzone za zgodno$c z oryginalem, sg kopiami.

Migjsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Myslowice, P - Pomiar in situ

Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia:
26-08-2020

M3

Autoryzowal wynik:

Zatwierdzil:

Pracownik JARS nr: 585

Podpisano:

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

RN e

[6286f07.’2020/FWP,'1
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jAROCIN Poiskie CENTRUM
AKREOYTACJI
Przedsigbiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie LABORATOR I UM %
Cielcza, ul. Gaj()wka 1 BADANIA

63-200 Jarocin
tel. (62) 747 7317 AB 862

Sprawozdanie z badan nr SPR/3582/2019

Zleceniodawca Numer zlecenia | Data zlecenia
ZGO Spotka z 0.0. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu ZL/1318/2019 13.12.2019
63-200 Jarocin , Witaszyczki 1a

Wm-,— I T 1 DT Pt Surmueommm ap et ey ity e e e 157 i T = o e s e e Ll

Prébka pobrana przez Wykonawce

Miejsce pobierania prébki: ZGO, Przepompownia - $cieki technologiczne PT3 - Scieki
Osoba pobierajaca: MN

Stan probki: prawidiowy

Rodzaj prébki: Srednioproporcjonalna do czasu

Badane medium: Metodyka pobierania: Metoda pobierania: Data i godzina Data przyjecia prébki Data rozpoczecia
Scieki PN-ISO 5667-10:1997 Pobieranie usrednione  pobrania prébki: do laboratorium: badarn:
Akredytowana 13.12.2019 00:00 13.12.2019 13.12.2019
Data zakonczenia
badan:
18.12.2019
Wyniki badan
Oznaczenie Jednostka Wynik Niepewnosé Wartosé Metodyka badawcza Uwagi
pomiaru pomiaru | dopuszczaina
Azot amonowy* mg/l 1114** 234 PB 24-LCK 302-304 Wydanie4z N -
dnia 25.09.2011 .
Azot ogadlny mg/l 1884** 452 PB 24-LCK 138-338 Wydanie5z N -
dnia 21.08.2014 r.
Chlorki mg/l 2168 434 PN-ISO 9297: 1994 N -
Fosfor ogolny* mg/l 232 58 PB 24-LCK 348-350 Wydanie 5z N -
dnia 21.08.2014 r.
BZTS5 z rozcienczaniem mg/l 18550 4823 PN-EN 1899-1:2002 N -
Zawiesina ogolna mg/l 11800 3068 PN-EN 872:2007 +Ap1:2007 N -
Substancje ekstrahujgce sie mg/l 1992* 697 PB-16 Wydanie 3 z dnia N -
eterem naftowym 15.09.2015 .
pH 56 0,1 PN-EN ISO 10523:2012 A
ChZT mg/l 37510* 10128 PN-ISO 15705:2005 N -

Uwagi do prébki nr 204/12/2019

Pomiar pHw 18,3°C - automatyczna kompensacja tem peratury.

Do oznaczenia zawiesiny ogéinej uzyto saczka firmy Macherey-Nagel, seria LOT 190101.

“*Metoda akredytowana, wynik powyzej zakresu akredytacji.

Integralng cz¢scia sprawozdania jest Sprawozdanie z badan od Podwykonawcy nr 3729/12/2019/F/1.

Data i podpis osoby autoryzujacej:

Koniec sprawozdania —’

www.labmaster.pl

Dokument jest wiasnoscia Przedsiebiorstwo Wodocia ji Sp. z 0.0. W Jarocinie LABORATORIUM
Zabrania sie kopiowania. rozpowszechniania i dokonywania zmian bez zgody VWiasciciela

Strona 1/2 Sprawozdanie nr SPR/3582/2016 Zatacznik nr 22 do PZ - 03 Wydanie 1 z dnia 14.11.2018



N - badania nieakredytowane,

A - badania akredytowane,

*. Dotyczy $ciekoéw oczyszczonych. Metodyka badania inna niz wskazana w majacym zastosowanie przepisie prawa (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi $rodiadowe] z dnia
12 lipca 2019 r. (Dzlennik Ustaw poz. 1311) w sprawie substancji szczeg6inie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunk6w, jakie nalezy spelnia¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
$clekéw, a takie przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzer wodnych), réwnowazna z metodami referencyjnymi okreslonymi w wiw Rozporzadzeniu.
Wszystkie dowody réwnowaznosci metod badawczych dostepne sa w Laboratorium.

Wynik badania podano wraz z niepewnoscia rozszerzong pomiaru U, wspélczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%. Niepewnos¢ dla pomiaréw fizykochemicznych wyliczono zgodnie z
wymaganiami dokumentu EA-04/16.

Wynik podany ze znakiem "<" oznacza, iz jest to wynik ponizej zakresu akredytacji Laboratorium. Wynik ze znakiem ">" oznacza, i2 jest to wynik powyzej zakresu pomiarowego w zakresie
akredytac]i Laboratorium. Dla wynikéw ponizej zakresu akredytaciji, Laboratorium nie podaje niepewnosci.

Wartosc dopuszczalng podano zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa w badanym zakresie lub decyzjami administracyjnymi jakimi dysponuje Zleceniodawca. W przypadku $ciekéw jest to
Rozporzadzenie Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi $rodladowej z dnia 12 lipca 2019 v. (Dziennik Ustaw poz. 1311) w sprawi bstancji szc 6Inie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy speinia¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych

Wyniki badan odnosza sig wylacznie do badane] probki. Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci. Zleceniodawca ma prawo
do wniesienia skargi na Laboratorium. Zleceniodawca ma prawo do wniesienia reklamacji na wykonana przez Laboratorium usluge w terminie 14 dni od daty otrzymania wynikéw badarn.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za sposéb pobierania prébek dostarczonych przez Zleceniodawce.

) l."'okumen?j;ﬁ wlasnoscia Pr;{ﬂd:mhiorsﬁfo'\J;\,v‘o.'iiorr:\é:crjw i Kénal_izaicjii’S? 7 0.0. w Jarocinie LA BORATORIUM.
Zabrania sie kopiowania, rozpowszechniania i dokonywania zmian bez zgody Wiasciciela
Strona 2/2 Sprawozdanie nr SPR/3582/2019 Zatacznik nr 22 do PZ - 03 Wydanie 1 z dnia 14.11.2018
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05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka KATARRS BADANIA

41400 i o Py AB 1085
Sprawozdanie z badan Nr: 3729/12/2019/F/1

Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0, w Jarocinie 63-200 Jarocin ul Cielcza, ul. Gajowka |

Zlecenie Nr: 3729/12/2019

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae) - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi/frownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze
regulowanym prawnie)
(Ar) - metodyka akredytowana, rdwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(0) - metodyka akredytowana w zakresie OiB
“{A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
©  -melodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Punkt poboru: 23 § - ZGO - Przepompownia $ciekéw technologicznych PT 3
Przedmiot badania: Scieki
Adres pobrania: 63-200 Jarocin, Cieleza, ul. Gajowka |
Miejsce pobrania: Przepompownia sciekow technologicznych
Rodzaj sciekow: surowe
Pochodzenie sciekow: przemystowe
Metoda poboru: brak danych
Data i godzina: 18-12-2019 12:00
Pobranie probek wg:  probki pobrane przez Zleceniodaweg o _— . 5
Transport probek: probki dostarczone przez Zleceniodawee Ol bierjacy Probkobiorca JARS nr: 580
Numer probki:  16246/12/19 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: 19-12-2019 Data zakonczenia badan:  23-12-2019
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnogé**
Chrom(V1) mg/l (Ar) PN-EN ISO 18412:2007
LK
<0010
Cynk my/l (Ae¢) PN-EN SO 11885:2009
LK 23 +0,2
Kadm mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009
LK
< 10,0005
Miedz mg/l {Ae) PN-EN ISO 11885:2009
LK 023 +0,02
Olow mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009
LK
0,053 +0,008
Rigé ng/l (Ac) PN-EN ISO 12846:2012 pkt 7,
LK PN-EN ISO 12846:2012/Ap1:2016-07
<10

| 37291212019/F1 Strona




** . niepewnasé rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpolczynniku rozszerzenia k=2 {nie uwzglgdnia niepewnosci pobierania probek)

’_
gdy ma to znaczenie dia miarodajnosci wynikow badar lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi

Wyniki odnoszg sig wytacznie do badanych probek . Niepewno$¢ wynikow podaje sie w sytuacii,
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

C

Uwagi:

Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. Egz.Nr1: Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Migjsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Myslowice, P - Pomiar in situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan sa wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem * pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, W zwiazku z tym wszystkie wydruki, o ile nie sg potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem, sa kopiami.

Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:

Gl :
iR Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

M5

Pracownik JARS rr: 368 (TR N

37291212019/F/H
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"PWIK PCA
JAROCIN POLSKIE CENTAUM

AXREDYTAC!

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie LABORATORIUM
Cielcza, ul. Gajowka 1

63-200 Jarocin

tel. (62) 747 7317

Sprawozdanie z badan nr SPR/2349/2020

Zleceniodawca Numer zlecenia | Data zlecenia
ZGO Spétka z 0.0. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu ZL/807/2020 20.08.2020
63-200 Jarocin , Witaszyczki 1a

e e ——

Probka pobrana przez Wykonawce

Miejsce pobierania probki: ZGO Przepompownia Sciekow Technologicznych PT3- scieki przemystowe
Osoba pobierajaca: MN

Stan probki: Prawidiowy

Rodzaj prébki: Srednioproporcjonalna do czasu

Badane medium: Metodyka pobierania: Metoda pobierania: Data i godzina Data przyjecia prébki Data rozpoczecia
Scieki PN-1SO 5667-10:1997 Pobieranie usrednione pobrania probki: do laboratorium: badan:
Akredytowana 20.08.2020 00:00 20.08.2020 20.08.2020
Data zakoriczenia
badani:
25.08.2020
Wyniki badan
Oznaczenie Jednostka Wynik Niepewnosc Wartosc Metodyka badawcza Uwagi
pomiaru pomiaru dopuszczalna
Azot amonowy™ mg/l 1215 255 PB 24-LCK 302-304 Wydanie4z N -
dnia 25.09.2011 r.
Azot ogolny mg/l 1576™ 378 PB 24-LCK 138-338 Wydanie 5z N -
dnia 21.08.2014 r.
Chlorki mg/l 1106* 155 PN-ISO 9297: 1994 N
Fosfor ogdiny* mg/l 99,6 249 PB 24-LCK 348-350 Wydanie 5z A -
dnia 21.08.2014 1.
BZT5 z rozcienczaniem mg/l 14800*" 3848 PN-EN 1899-1:2002 N -
Zawiesina ogodlna mg/l 8420** 2189 PN-EN 872:2007+Ap1:2007 N
Substancje ekstrahujgce sie mg/l 3001 10560 PB-16 Wydanie 3 z dnia N -
eterem naftowym 15.09.2015 .
pH 6,6 0,1 PN-EN ISO 10523:2012 A
ChZT mag/l 18578** 5016 PN-ISO 15705:2005 N -

Uwagi do probki nr 180/08/2020

Pomiar pH w 19,4 °C - automatyczna kompensacja temperatury.

Do oznaczenia zawiesiny ogdlnej uzyto saczka firmy Macherey-Nagel, seria LOT 190101.

**Metoda akredytowana, wynik powyzej zakresu akredytacji.

Integralng czescig sprawozdania jest Sprawozdanie z badan od Podwykonawcy nr 4464/08/2020/F/1
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N - badania nieakredytowane,

A - badania akredytowane,

*- Dotyczy $ciekéw oczyszczonych. Metodyka badania inna niz wskazana w majacym zastosowanie przepisie prawa (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi $rédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. (Dziennik Ustaw poz. 1311) w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spelniat przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
sciekbw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzadzen wodnych), réwnowazna z metodami referencyjnymi okreslonymi w wiw Rozporzadzeniu.
Wszystkie dowody réwnowaznos$ci metod badawczych dostepne s3 w Laboratorium.

Wynik badania podano wraz z niepewnoscia rozszerzona pomiaru U, wspélczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%. Niepewnos$¢ dla pomiaréw fizykochemicznych wyliczono zgodnie z
wymaganiami dokumentu EA-04/16.

Wynik podany ze znakiem "<" oznacza, iz jest to wynik ponizej zakresu akredytacji Laboratorium. Wynik ze znakiem ">" oznacza, i jest to wynik powyze| zakresu pomiarowego w zakresie
akredytacji Laboratorium. Dla wynikéw ponizej zakresu akredytacji, Laboratorium nie podaje niepewnosci.

Wartosc dopuszczalng podano zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w badanym zakresie lub decyzjami administracyjnymi jakimi dysponuje Zleceniodawca. W przypadku $ciekéw jest to
Rozporzadzenie Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dziennik Ustaw poz, 1311) w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dia
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalety speiniaé przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzgdzen wodnych

Wyniki badan odnosza sig wylacznie do badanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci. Zleceniodawca ma prawo
do wniesienia skargi na Laboratorium. Zleceniocdawca ma prawo do wniesienia reklamacji na wykonana przez Laboratorium usluge w terminie 14 dni od daty otrzymania wynikéw badan.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za sposéb pobierania prébek dostarczonych przez Zleceniodawce.
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Sprawozdanie z badan Nr: 4464/08/2020/F/1

Zleceniodawea: Przedsicbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0. w Jarocinie 63-200 Jarocin ul. Cieleza, ul. Gajowka |

Zlecenie Nr: 4464/08/2020

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae) - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowilrownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze
regulowanym prawnie)
(Ar) - metodyka akredytowana, rownowazna do referencyjne] (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(O} - metodyka akredytowana w zakresie OiB
“(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
" -metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Punkt poboru: ZGO przepompownia $cieké technologicznych PT3-425
Przedmiot badania: Scieki
Adres pobrania: 63-200 Jarocin, Witaszyczki
Miejsce pobrania: Przepompownia $ciekow
Rodzaj sciekow: surowe
Pochodzenie sciekow: Informacja u Zleceniodawcy
Metoda poboru:
Data i godzina: 25-08-2020 16:00
Pobranie prébek wg:  probki pobrane pizez Zleceniodawce P G ey
Transport préobek: probki dostarczone preez Zleceniodawee Odbierajacy: Probkobiorca JARS nr: 597
Numer probki: — 18840/08/20 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan: ~ 25-08-2020 Data zakonezenia badan: ~ 27-08-2020
Lab, Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§é**
Arsen mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009
LK
< 0,050
Miedz mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009
- 024 20,02
Cynk mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009
LK 1.6 +0,2
Kadm mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009
LK
0.0069 +0,0007
Rigé ug/l (Ae) PN-EN ISO 12846:2012 pkt 7,
LK PN-EN ISO 12846:2012/Ap1:2016-07
<10
Olow mg/l (Ae) PN-EN ISO | 1885:2009
LK 0.053 +0,008
Chrom mg/l (Ae) PN-EN 1SO 11885:2009
LK 0.10 0,01
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Nikiel mg/l (Ae) PN-EN 1SO 11885:2009

LK
0.066 £0,007

** . niepewnasé rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 85% i wpélczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnoéci pobierania probek)

Wyniki odnosza sig wylacznie do badanych probek . Niepewnos¢ wynikéw podaje sig w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnasci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikawanymi
wartosciam| granicznymi oraz kiedy okresione jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilogci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamacji.

[ B
Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsee wykonvwania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan sa wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem * pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki. o ile nie sa potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, s3 kopiami.

Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:

27-08-2 Gl ;
27-08-2020 Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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